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RINGI({SAN

Energi listrik merupakan sararr satu kebutuhan yang harus dipenuhi dalam

kehidupan moderen saat ini, hal ini seiring dengan raju pembangunan

diberbagai sector dan tcknoiogi yang nlenunutut penyediaan energi listrik setiap

saat. Atas dasar inilah, maka dalam proses penyediaan energi istrik secara

kontinu dan bermut. Dibutuhkan komponen utama mendukung kerja dari

generator.

Di Hotet INNA DITARMA DELI Medan pada penyediaan daya lisrrik

disediakan oleh dua sumber. sebagian supply utama adalah sumber pLN,

sedangkan supply cadangan adalah menggunakan generator. untuk menjamin

kontinuitas pelanyanan energi listrik, maka sistem pengoperasian standby listrik

adalah secara automatis, artinya dengan menggunakan sistem kontrol yang

sudah dirancang sedemikian rupa. Apabila suppiy pLN yang terputus maka

standby genset akan langsung bekerja dan mengambil alih sebagai pensupply

daya pada Hotel rNNA DHARMA DELI Medan. Sebaliknya jika pLN

kembali oN atau bekerja, maka genset akan mati/ oFF setelah selang waktu

yang telah ditentukan. Sistem pengalihan dalam Iistrik tersebut dengan

menggunakan Automatis rransfer switch (ATS), dimana dalarr, ATS tersebut

merupakan gabungan dari alat kontrol yang berfungsi dalam pengolahan daya

PLN terhadap daya generator, begitu juga sebaliknya.

Adapun alat-alat pada ATS rersebut adarah Reiay, TDR,

contactorTransfer Swicth,SFo cB, pust button, selector Switch, pilot lamp,dan

kontrol Fuse/fuse link serta potensial transformator.
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BAB I

PENDAHULUAN

I.I. Umum

'fenaga listrik yang merupakan salali satu komponen landasan kehidupan

modern saat ini, juga sebagai syarat bagi masyarakat untuk mempunyai taraf

kehidupan yang tinggi. Penyediaan tenaga listrik dilandaskan pada suatu rangkaian

penemuan dan pengembangan dari teknologi konversi energi mekanis, dari tenaga air

dan energi panas suatu bahan, menjadi energi listrik.

Di dalam penyediaan tenaga listrik, dapat dibedakan secara jelas tiga fungsi,

yaitu:

- Pembangkitan (Generation)

- Penghantar ( Transmi.ssion )

- Distribusi ( Distrbution )

Ketiga komponen di atas dapat kita misalkan sebagai produksi atau

pembuatan, pengangkutan dan penjualan tenaga listrik tersebut. Komponen-

komponen tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Pembangkitan. yaitu kita misalkan sebagai produksi atau pembuatan tenaga listi'ik.

Ini dilakukan dipusat-pusat tenaga listrik yang menggunakan generator sebagai alat

pembangkit.

b. Penghantar. yaitu memindahkan tenaga listrik dari pusat tenaga listrik secara tei-us-

menerus ke tempat-tempat tertentu, yang disebut gardu induk.
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c. Distribusi, yaitu merupakan sarana pendistribusian tenaga listrik dari gardu induk

ke gardu-gardu distribusi, selanjutnya dialirkan kepada para konsumen.

Ketiga komponen di atas harus dilindungi dan dikontrol untuk menjamin

kontuinitas pelayanan tersebut. Artinya apabila supplay utama PLN gagai meiayani

beban, maka secara otomatis fungsi supplay diambil alih standby genset. Sebaiknya

apabila supplay PLN berfungsi kembali maka secara otomatis standby genset akan

padam dan sistem akan dilayani oleh PLN-

1.2. Latar Belakang Masalah

Pada industri-industri kecil dan menengah ke atas, konsumsi akan energi

listrik merupakan suatu kebutuhan dalam proses produksi maupun untuk kebutuhan

penerangan dan yang lainnya. Salah satu peralatan rttama untuk penyediaan daya

listrik adalah generator dimana dengan adanya pendistribusian daya listrik secara

kontinyu, maka kerugian pada sistem dapat dikurangi. Sumber daya listrik pada llotel

INNA DHARMA DELI Medan berasal dari PLN.Sumber daya listrik ini digunakan

untuk melayani seluruh kebutuhan daya listrik pada perusahaan tersebut.

Untuk rnencegah terjadinya pemutusarr supplay daya listrik pada Hotel INNA

DHARMA DELI Medan apabila PLN terganggu, rnaka dalam hal ini perusahaan

tersebut rnenyediakan sumber daya listrik cadangan 1'aitu satu unit genset, yang di

operasikan secala otontatis atau manual.
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